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 1. WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z budową przyłącza  kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
projektowanego parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Kluczborku.

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmują :
• przyłącze kanalizacji deszczowej - rury PVC-U, SDR34, SN8, DN200 mm, kielichowe na

uszczelki o długości: L=56,2mb;
• przykanaliki deszczowe - rury PVC-U, DN200 mm, kielichowe na uszczelki o długości

łącznej: L= 9,2 mb (2 szt.);
• studnie rewizyjne Ø 1000, betonowe prefabrykowane – 2 kpl.;
• wpusty uliczne z rur betonowych Ø 500, z kratami żeliwnymi o wym. 0,3x0,5m – 2 szt.
• separator ropopochodnych lamelowy z osadnikiem typ ESL-H/6/6/600 firmy Ecol-unicon –

1 szt.

 1.4 Określenia podstawowe
• Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.
• Kolektor grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.
• Kolektor główny -  Kanał przeznaczony do zbierania  ścieków z kanałów bocznych oraz

kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni/odbiornika.
• Kolektor  zbiorczy  -  Kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków,  z  co  najmniej  dwóch

kanałów bocznych.
• Długość kolektora  -  Odległość  między  studzienkami  ściekowymi  mierzona  w  osi

studzienek.
• Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) -  Obiekt na kanale przeznaczony do

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka połączeniowa - Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
• Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią  kanalizacji

deszczowej.
• Studzienka  przelotowa  lub  załomowa  kanalizacyjna  -  Obiekt  zlokalizowany  na

załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
• Studzienka  kaskadowa  -  Studzienka  rewizyjna  łącząca  kanały  dochodzące  na  różnej

wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny
odciążający przewód pionowy.

• Komora  robocza  -  Zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności
eksploatacyjnych.

• Komin  włazowy  -  Szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

• Płyta przykrycia studzienki lub komory - Płyta przykrywająca komorę roboczą.
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• Właz kanałowy -  Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń
kanalizacyjnych. 

• Wysokość  komory roboczej -  Odległość  pomiędzy rzędną  dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.

• Kineta  -  Wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do
kierunkowego przepływu ścieków 

• Spocznik -  Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą  a  ścianą
komory roboczej

• Kształtki -  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
• Skrzyżowania - Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego

i istniejącego uzbrojenia. 

 1.5 Wymogi formalne.

Wykonawstwo kanalizacji  deszczowej,  powinno być  zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo musi być zgodne z wymaganiami norm, wytycznymi Producenta rur i studzienek
kanalizacyjnych oraz przepisów związanych.

 1.6 Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym
przez Wykonawcę. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z
autorami  poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w
dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane w trakcie  wykonawstwa,  tylko  po uzyskaniu
akceptacji  Inspektora Nadzoru,  a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na:

• przepustowość hydrauliczną kanalizacji deszczowej,
• na  przyszłą  eksploatację  kanalizacji  deszczowej,  należy  uzyskać  dodatkową  akceptację

Projektantów i Użytkownika kanalizacji.
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie

czy ustalenie  miejsca  składowania  ziemi,  odprowadzania  wód  z  wykopów.  Prace  te  są  objęte
ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację  Inwestycji.  Tyczenie kanalizacji  jak i  realizacja
dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji.

 2. MATERIAŁY

 2.1 Wymagania dotyczące materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest:
− dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą

być nowe i nieużywane,
− wszystkie elementy kanalizacji  (rury, studzienki,  kształtki, itd.) wykonać  z zachowaniem

następujących  parametrów:    sztywność  obwodowa –  dla  rur:  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, dla rur  i kształtek min. SN 8 kN/m2:  chropowatość bezwzględna powierzchni
wewnętrznych  (wsp.  k  =  0,1  mm),    najwyższa szczelność  i  trwałość  oraz  odporność
chemiczna  połączeń,  posiadanie  odpowiednich  aprobat  technicznych  i  dopuszczeń  do
stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek
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użytych  do  budowy.  Wymagane  jest  trwałe  fabryczne  oznakowanie  wyrobów  dla
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.

− stosować  wyroby  produkcji  krajowej  lub  zagranicznej  posiadające  aprobaty  techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

− powiadomić  Inspektora nadzoru o proponowanych  źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

 2.2 Rury

Do  budowy  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej  należy  zastosować  rury  zgodne  z
specyfikacją i dokumentacją projektową:

• kanał z PVC-U, SDR34, SN8, DN200 , kielichowy na uszczelki, długość: 56,2 mb;
• przykanaliki deszczowe z PVC-U, SDR34, SN8, DN200, długość łączna: 9,2mb; 

 

 2.2.1 Studzienki kanalizacyjne
Studnie  kanalizacyjne  rewizyjne włazowe należy wykonać  z  prefabrykowanych  kręgów

betonowych  łączonych  na  uszczelkę  ze  szczelnymi  przejściami  dla  rur  PVC,.  Włazy  należy
wykonać jako żeliwne typu ciężkiego D400, przykręcane.

 2.2.2 Studzienki kanalizacyjne betonowe

• komora  robocza  –  wykonana  z  kręgów  z  betonu  klasy  minimum  B40  (C35/45)  -
odpowiadających  wymaganiom  BN-86/8971-08,  DIN  4034  T1,  Prefabrykaty  betonowe
studzienek od zewnątrz winny być  zabezpieczone fabrycznie środkami do izolacji przeciw
wodnych na bazie wielosiarczków.  Środki gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe
wykonać na bazie żywic epoksydowych.

• przykrycie stanowi konus żelbetowy odpowiadający DIN 4034 T1
• betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1
• włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego Ø600mm wg PN-EN 124;
• stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086
• materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.
• przejścia  szczelne  -  tuleje  ochronne  doszczelnione  pianką  poliuretanową  lub  kitem

silikonowym;  należy  wykonać  dla  przejść  kolektora  przez  ściany  studzienek.  Przejście
powinno być  elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem.

 2.3 Beton

Beton hydrotechniczny B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać  wymaganiom PN- 89/B-
30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1:
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

 2.5 Piasek na podsypkę i obsypkę rur

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.
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 2.6 Materiały izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać  BN-85/6753-02. Lepik
asfaltowy według PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.

 2.7 Składowanie materiałów 

Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków
w sposób  zapewniający stateczność  oraz  umożliwiający dostęp do  poszczególnych  stosów lub
pojedynczych  elementów.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona i  zabezpieczona
przed gromadzeniem się wód opadowych.

Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni  słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i  opadami atmosferycznymi.  Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać  się  w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury
o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe,
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym
podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość  stosu nie powinna przekraczać
1,5  m.  Sposób  składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  rur  powodując  ich
deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.

Kształtki  i  zł ączki.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do  czyszczenia,  itp.)
powinny być  składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej  opisanych dla rur
kanałowych środków ostrożności.

Studzienki.  Elementy studni betonowych (kręgi, pokrywy, komory robocze, konusy) mogą  być
przechowywane  na  wolnym  powietrzu.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i
odwodniona. Studzienki  powinny być  posegregowane według  średnic.  Powinno być  zachowane
wolne  przejście  pomiędzy  rzędami  studzienek  gwarantujące  możliwość użycia sprzętu
mechanicznego do załadunku i rozładunku.

Kruszywo.  Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego
odcinka  kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno być  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.

Cement.  Cement  należy  składować  w  silosach  lub  w  workach.  Dla  składowania  cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-
88/6731-08).

 2.8 Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć  na budowę  wraz ze  świadectwem jakości,  kartami  gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności
i  zgodności  z  danymi  producenta.  Należy przeprowadzić  oględziny dostarczonych  materiałów.
W razie  stwierdzenia  wad lub powstania  wątpliwości  ich jakości,  przed wbudowaniem należy
poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru.
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 3. SPRZĘT
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:

• żurawie budowlane samochodowe,
• koparki o pojemności łyżki 0,25 – 1,20m3,
• spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,
• koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3

• równiarka samojezdna 100 kM,
• ubijak spalinowy 200 kg,
• pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,
• wciągarki ręczne,
• wciągarki mechaniczne
• samochody skrzyniowe,
• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,
•  sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min.,
• beczkowozy,

 

 4. TRANSPORT
Wykonawca  zobowiązany jest  do  stosowania  takich  środków transportu,  które  pozwolą

uniknąć  uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych materiałów. Materiały na budowę  powinny być
przewożone zgodnie  z  przepisami  ruchu  drogowego  oraz  BHP.  Rodzaj  oraz  liczba  środków
transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być  rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach muszą  być  transportowane na
samochodach o odpowiedniej długości.  Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika
widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią  z belką umożliwiającą  zaciskanie się  zawiesin na
wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

Przy transporcie rur należy zachowywać  następujące dodatkowe wymagania:   przewóz rur
może być  wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, środki transportu powinny mieć
powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, przewóz powinno się  wykonać
przy temperaturze powietrza -  5°C do + 30°C, przy czym powinna być  zachowana szczególna
ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie
samochodu  rury  powinny  leżeć kielichami  naprzemianlegle,  na  podkładach  drewnianych  o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,
wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, przy wielowarstwowym ułożeniu
rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać ścian  środka  transportu  więcej  niż 1/3  średnicy
zewnętrznej rury, rury powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  przy załadowaniu rur nie
można ich rzucać  ani przetaczać  po pochylni, przy długościach większych niż długość  pojazdu
wielkość  zwisu  rur  nie  może  przekraczać  1  m.  Kształtki  kanalizacyjne  należy  przewozić  w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.

Kręgi betonowe, ramy i włazy kanałowe mogą  być  transportowane dowolnymi  środkami
komunikacyjnymi.  Włazy  należy  podczas  transportu  zabezpieczyć  przed  przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki
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i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych.
Kruszywa mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie
powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

 5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Zasady wykonania robót

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.

 5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
Ocena stanu technicznego budynków. 

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  dokona  oceny  stanu  technicznego  budynków
położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania młota
pneumatycznego, dla budynków mieszczących się  w odległości mniejszej niż 20 m wykona mury
oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły.

 5.3 Roboty ziemne – wykopy

Wykopy należy wykonać  jako wykopy otwarte obudowane.  Metody wykonania robót  –
wykopu (ręcznie lub mechanicznie)  powinny być  dostosowane do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych oraz  posiadanego sprzętu  mechanicznego. Dno wykopu powinno być  równe i
wykonane  ze  spadkiem  gwarantującym  odprowadzenie  wód  opadowych  a  wynikających  z
podstawowych norm. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy
wykonać  ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

 5.4 Przygotowanie podłoża

Podłoże należy wykonać  zgodnie z dokumentacją  projektową  przy uwzględnieniu rodzaju
gruntu.  Grubości  warstwy podsypki  dla  rur  powinna wynosić  15 cm, zgodnie  z  dokumentacją
projektową.  Wzmocnienie  podłoża na odcinkach pod złączami  rur  powinno być  wykonane po
próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub
podkładanie  pod  rury  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu.  Podłoże  powinno  być  tak
wyprofilowane,  aby rura  spoczywała  na nim jedną  czwartą  swojej  powierzchni.  Dopuszczalne
odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać  5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno być większe niż 10 %.
Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidzianych  w  specyfikacji
technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i
umocnionego  zgodnie  z  wymaganiami  normy PN-92/B-10727.  W przypadku,  gdy  dno  kanału
znajduje się  poniżej zwierciadła wody gruntowej,  wodę  należy obniżyć w sposób określony w
specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Zagęszczenie podłoża
powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami określonymi
przez producentów rur.
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Roboty przygotowawcze 
Ogólne zasady wykonania robót - rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudów należy wykonać
mechanicznie.  Materiał  uzyskany z  rozbiórki  warstwy bitumicznej  nie  powinien  być  mieszany
w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi.
Materiały  z  rozbiórki  tj.  asfalt,  nadmiar  ziemi,  wywieźć  na  składowisko  odpadów  –  zgodnie
z Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 

Materiał,  który  ma  być  ponownie  wbudowany  musi  posiadać  akceptację  Inspektora
Nadzoru. W rejonie robót całość prac prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad
BHP.   Przy  wykonywaniu  robót  stosować  się  do  uwag  zawartych  w  treści  uzgodnień
poszczególnych  użytkowników  i  z  właścicielami  terenów.  Z  uwagi  na  łatwą  dostępność  do
wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć  barierkami ochronnymi ustawionymi w
odległości min. 1m od krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. W rejonie
prowadzonych  prac  ustawić  odpowiednie  znaki  drogowe  informacyjne  oraz  nakazujące
ograniczenie prędkości.

Odspojenie i transport urobku
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. 

 5.5 Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić  do wykonania montażowych robót
kanalizacyjnych.  W  celu  zachowania  prawidłowego  postępu  robót  montażowych  należy
przestrzegać  zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału  w kierunku przeciwnym do
spadu.  Spadki  i  głębokości  posadowienia  kanałów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża
na  odcinku  między dwoma studzienkami  rewizyjnymi  (długość  około  40  –  50  m).  Przewody
kanalizacji  należy ułożyć zgodnie  z  wymaganiami  normy PN-92/B-10727.  Materiały  użyte  do
budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić  od
wewnątrz  i  zewnątrz  z  ziemi  oraz sprawdzić  czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i
składowania.  Rury do wykopu należy opuścić  mechanicznie lub ręcznie za pomocą  jednej  lub
dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą
powinna  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej  długości,  na  co  najmniej  1/4  obwodu,
symetrycznie  do  jej  osi.  Wyrównywanie  spadków rury  przez  podkładanie  pod  rurę  kawałków
drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest  niedopuszczalne.  Dopuszcza  się  pod  złączami  kielichowymi
wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu  umożliwienia  właściwego  uszczelnieni  złączy.
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno
podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia
złączy.  Należy  sprawdzić  prawidłowość  ułożenia rury,  tj.  jej  osi  i  spadku  za  pomocą  ław
celowniczych,  ławy  mierniczej,  pionu  i  uprzednio  umieszczonych  na  dnie  wykopu  reperów
pomocniczych. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu.  Największe dopuszczalne spadki  wynikają  z  ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu.

Po  zakończeniu  prac  montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego
przewodu  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez
zatkanie  wlotu  odpowiednio  dopasowaną  pokrywą.  Po  sprawdzeniu  prawidłowości  ułożenia
przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad
nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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Rury kanałowe. 
Rury kanałowe należy układać  i  łączyć  oraz uszczelniać  zgodnie z instrukcją  wytwórcy.  Przed
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty
między  osiami  kanałów  dopływowego  i  odpływowego  -  zbiorczego  powinien  zawierać  się  w
granicach od 45 do 90°. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy
układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować
na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.  W  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  montażu
przewodu  należy  właściwie  przygotować  rury  wykonując  odpowiednio  wszystkie  czynności
przygotowawcze takie jak:

• przycinanie rur,
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować  bose końce rury pod
kątem 15°.  Wymiary wykonanego skosu powinny być  takie aby powierzchnia połowy grubości
ścianki  rury była nadal  prostopadła do osi  rury.  Na bosym końcu rury należy przy połączeniu
kielichowym  wciskowym  zaznaczyć  głębokość  złącza.  Złącza  kielichowe  wciskane  należy
wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury  specjalnie  wyprofilowaną  pierścieniową
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej
90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno
być  osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość  łączonych elementów.
Podobne  wymagania  odnoszą  się  do  łączenia  bosych  odcinków  rur  za  pomocą  nasuwki  z
pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić  uwagę  na to aby koniec bosy rury posiadał
oznaczenie  granicy  wcisku.  Oznaczenia  te  powinny  być  podane  przez  producenta.  Połączenia
kielichowe przed zasypaniem należy owinąć  folią  z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przykanaliki 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków
dla podłączenia do  wpustu bocznego w kanale),

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m,
• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki

rewizyjnej  połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
• włączenie  przykanalika  do  kanału  może  być  wykonane  za  pośrednictwem  studzienki

rewizyjnej,
• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
• włączenie przykanalika do kanału powinno być  wykonane pod kątem min. 45º max. 90º

(optymalnym 60º), 
• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak,
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aby  wysokość  spadku  przykanalika  nad  podłogą  studzienki  wynosiła  max.  50,0  cm.
W przypadku konieczności włączenia  przykanalika na wysokości większej należy stosować
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza  ścianką studzienki, 

• włączenia  przykanalików  z  dwóch  stron  do  kanału  zbiorczego  poprzez  wpusty  boczne
powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

Studzienki kanalizacyjne.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową. Przy

układaniu studzienek należy  ściśle zastosować  się  do instrukcji i zaleceń  producenta (dostawcy).
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.

Przy wykonywaniu  studzienek  należy przestrzegać  ustaleń  specyfikacji  technicznej  oraz
następujących zasad:

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
• studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych, 
• należy zapewnić  możliwość  dojścia  do  studzienki, zaleca  się  zapewnienie  możliwości

dojazdu do studzienki.
• połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać  zgodnie z zastosowanym systemem

rur, studzienek i kształtek. 
• przestrzegać,  aby  rury  kanalizacyjne  przy  przejściach  przez  ściany  studzienek  były

odpowiednio  uszczelnione  według  specyfikacji  technicznej  lub  wykonane  zgodnie  z
zaleceniami Inspektora nadzoru.

Studzienki ściekowe 
 Należy stosować studzienki ściekowe z osadnikiem bez syfonu. Lokalizacja studzienek ściekowych
wynika z dokumentacji projektowej.  Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi
betonowe o średnicy 50 cm, z betonu o klasie nie niższej niż B 45. Należy stosować wpusty uliczne
żeliwne typu ciężkiego klasy D400, składające się z żeliwnej kraty wpustowej wraz z korpusem.
Powinny one odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01  i PN-H-74080-04.

 5.6 Roboty montażowe – przewierty sterowane.

Poprzeczne  przejście  kanału  grawitacyjnego  pod  drogą  gminną  (ul.  Gen,  Sikorskiego)
wykonać metodą bezwykopową – przewiert sterowany w rurze osłonowej stalowej. Technologia ta
jest przydatna w sytuacji, gdy nie można sobie pozwolić na tradycyjny wykop bo wiązałoby się to z
dużymi  trudnościami  komunikacyjnymi,  logistycznymi  lub  wysokimi  kosztami  prac  metodą
tradycyjną.

Wykonanie przewiertu sterowanego polega na wbijaniu rury stalowej za pomocą  głowicy
udarowej  w  grunt  w  odcinkach  a  następnie  spawanych  kolejnych.  Rura  pod  wpływem  udaru
przesuwa się do przodu nabierając ziemię do środka rury. Oczyszczenie rury odbywa się za pomocą
sprężonego powietrza wydmuchując urobek z rury.

 5.7 Roboty montażowe –skrzyżowania rur z instalacjami

Obiekty  liniowe  krzyżujące  się  z  istniejącym  uzbrojeniem  lub  przebiegające  w  jego
sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać  w sposób określony
w dokumentacji  projektowej.  Skrzyżowania wykonać  bezwzględnie ręcznie,  bez użycia sprzętu
mechanicznego,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wszystkie  odkrycia  linii  oraz  instalacji,
niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym zgłosić  Inspektorowi nadzoru
oraz  właściwemu  eksploatatorowi.  Każde  skrzyżowanie  i  zbliżenie  przed  zasypaniem  podlega
odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji.
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Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 
W miejscach  kolizji  roboty  prowadzić  po  uzgodnieniu  z  właścicielem  sieci  i  w  razie

potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować  rury ochronne
dwudzielne  średnicy  110  mm  o  długości  1  m  +  szerokość  wykopu;  zgodnie  z  dokumentacją
projektową. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2
m od słupów.

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi. 
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 5.8 Roboty ziemne – zasypy

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał  i  sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  uszkodzenia ułożonego
przewodu  i  obiektów na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubość  warstwy  ochronnej
zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu powinna  wynosić  co  najmniej  0,3  m.
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej o grubości 30 cm;
• etap  II  -  zasyp  wykopu  gruntem  piaszczystym  nowym,  warstwami  z  jednoczesnym

zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów – optymalnie materiał piaszczysty nowy - Wykonawca
uzgodni  z  Inspektorem nadzoru.  Materiał  zasypu powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu  pod złącza,  żeby kanał  nie  uległ
zniszczeniu.  Zasypanie  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  z  jednoczesnym
zagęszczeniem i  ewentualną  rozbiórką  odeskowań  i  rozpór  ścian wykopu. Zasypanie wykopów
należy  wykonać  warstwami  o  grubości  dostosowanej  do  przyjętej  metody  zagęszczenia  przy
zachowaniu wymagań  dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w specyfikacji technicznej
„Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i
bardzo ciężkim.

 5.9 Odbudowa nawierzchni 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże winno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na
odkład.  Bezpośrednio  Zagęszczanie  warstw  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo
przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo nakładającymi  się,  w  kierunku jej  osi.  Zagęszczanie
podłoża o  jednostronnym spadku należy rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:
• jednorodnością powierzchni, 
• nasiąkliwość nie może przekraczać 2%, 
• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm) 
• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.  
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 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola  związana  z  wykonaniem  kanalizacji  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i  PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badań  należy uznać  za dodatnie,  jeżeli  wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli  którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót
uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy i  po  wykonaniu  poprawek przeprowadzić  badania
ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją
projektową  wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego,
materiałów,  ułożenia przewodów na podłożu,  szczelności  przewodu na eksfiltrację  i  infiltrację,
zabezpieczenia  przewodu  i  studzienek  przed  korozją. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją
projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  bądź  wykonanych  robót  z  dokumentacją
projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  Badanie
materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi  w  specyfikacjach  technicznych,  w  tym  na  podstawie  dokumentów  określających
jakość  wbudowanych  materiałów i  porównanie  ich cech z  normami  przedmiotowymi,  atestami
producentów lub warunkami  określonymi  w specyfikacjach technicznych oraz  bezpośrednio na
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Badania w
zakresie  przewodu  obejmują  czynności  wstępne  sprowadzające  się  do  pomiaru  długości  (z
dokładnością  do  10  cm)  i  średnicy (z  dokładnością  do  1  cm),  badanie  ułożenia  przewodu  na
podłożu w planie  i  w  profilu,  badanie  połączenia  rur  i  prefabrykatów.  Ułożenie  przewodu na
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić  oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie  wykonania  połączeń  rur  i  prefabrykatów  należy  przeprowadzić  przez  oględziny
zewnętrzne.

Badanie  szczelności  odcinka  przewodu  na  eksfiltrację  obejmuje  badanie  stanu  odcinka
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas  próby należy prowadzić  kontrolę  szczelności  złączy,  ścian  przewodu  i  studzienek.  W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości
oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. Badanie
szczelności  odcinka  przewodu  na  infiltrację  obejmuje  badanie  stanu  odcinka  kanału  wraz  ze
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

 6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien
wykonać  badania  materiałów  do  betonu,  zapraw,  obsypek  i  podsypek  oraz  ustalić  wymagane
recepty laboratoryjne.

Kontrola,  pomiary  i  badania  w  czasie  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej
specyfikacji  technicznej  i  zaakceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru.  W szczególności  kontrola
powinna obejmować:

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
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• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,
• badanie odchylenia osi kolektora,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
• badanie odchylenia spadku kolektora,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania.  Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania  powinny
kształtować się następująco:

•  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno
wynosić więcej niż ±5 cm,

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 1,5 cm,
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
• odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno

przekraczać  – 5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

 7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  kanalizacji  jest  1  metr  (m)  rury  dla  każdego  typu  średnicy,  1  sztuka
kompletnej studzienki (każdego rodzaju).

 8. PRZEJĘCIE ROBÓT

 8.1 Ogólne zasady przejęcia robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące elementy:
•  roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
• wykonana izolacja,
• zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być  dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość  odcinka podlegającego odbiorowi nie
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami.
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja projektowa ze zmianami i  uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie

wykonywania robót.
• Stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i  w poprzek
trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

• Dziennik budowy.
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności
z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika
budowy.

 8.3 Przejęcie części robót

Jest  to  przejęcie  techniczne  całkowitego  przewodu  po  zakończeniu  budowy,  przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się  ograniczeń  dotyczących długości badanego odcinka
przewodu. Przy odbiorze części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

• wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 
• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,
• dwóch  egzemplarzy  inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów  na  planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy przejęciu należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej, protokoły  z
odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
• protokoły badań szczelności całego przewodu.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

• oznakowanie robót
• dostawę materiałów
• ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
• wykonanie podsypki pod kanały
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych i przykanalików.
• wykonanie izolacji rur i połączeń
• przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
• wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w specyfikacji technicznej
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji.
• wykonanie dokumentacji powykonawczej
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Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
• wykonanie podłoża
• ułożenie i zaizolowanie kręgów
• wyprofilowanie kinety
• ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podłożu
• wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
• montaż włazów

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:

[1]  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
[2]             PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. ,
[3]       PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  

podziemnego  bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  -  Nieplastyfikowany  
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

[4]            PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych.
 Żwir i mieszanka 

[5]             PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogowych 
[6]             PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
[7]             PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
[8]             PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
[9]             PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
[10] PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
[11] PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
[12] PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
[13] PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania  i badania 
[14] PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
[15] PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
[16] PN-H-74101  Żeliwne  rury  ciśnieniowe  do  połączeń  sztywnych   Kanalizacja  

deszczowa D-03.02.01 
[17] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[18] BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 
[19] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[20] PN-B-06250:1998 Beton zwykły
[21] PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania
[22] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

Opracował:
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